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524.77 (h )

8

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1)

από ελατό χυτοσίδηρο

(Ελάχιστη αντοχή 400kΝ)

Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης

Οπλισμένο σκυρόδεμα φρεατίου C25/30

Άοπλο σκυρόδεμα βάσης C12/15

Σιδηρούς οπλισμός B500C

ΥΛΙΚΑ

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

2 Τετράγωνο κάλυμμα 1.00X1.00

1 Βαθμίδες επίσκεψης φρεατίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Βαθμίδες επίσκεψης φρεατίου από μαλακό χυτοσίδηρο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1) ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Χ.3) 

 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Χ.3) 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1) ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Χ.3) 

από ελατό χυτο
σίδηρο

(Ελάχιστη αν
τοχή 400kΝ)

Κάλυμμα φρε
ατίου επίσκεψ

ης
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ΠΑΡΟΧΗ: 18.1 m3/h

Μανομετρικό: 14.1 m

Ισχύς:  2.4 Kw

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1) ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Χ.3) 

524.37 (h )

9

ΣΤΟ Δ.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100)

ΣΤΟ Δ.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20)

ΣΤΟ Δ.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20)
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Α'

523.23 (h )

5

523.25 (h )

5

522.32 (h )

4

DN/OD 200mm

PP-B,SN8

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ

Φ160 (PVC-U,SDR 41)

DN/OD 160mm

PP-B,SN8

DN/OD 200mm

PP-B,SN8

Α

PΕ 10atm

Φ90

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ

524.60 (h )

PΕ 10atm

Φ90

 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Χ.3) 

0

521.10 (h )

1

522.25 (h )

2

522.20 (h  )
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DN80

523.23 (h )7

DN/OD 160mm
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DN/OD 200mm

PP-B,SN8

ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Υ1.1

Υ1

ΠΑΡΟΧΗ: 18.1 m3/h

Μανομετρικό: 6.0 m

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
PΕ 10atm

Φ90

524.77

523.23/522.32

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1)

Πατητή τσιμεντ
οκονία

Πατητή τσιμεντ
οκονία

Πατητή τσιμεντοκονία

πυθμένα: Φ10/20

τοιχεία: Φ10/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός

Για τον Ανάδοχο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Ι. ΚΑΙ Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Θ.ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός

"ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ" ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΚΔΟΣΗ

01 / 08 / 2014

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

Α.

Γ.

Β.
02 / 03 / 2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

ΖΗΝΩΝ ΧΩΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:..................................................................................................

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

27 / 09 / 2016

O Συντάξας

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

Δ. 04 / 10 / 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός & 

Μηχ/κός Περιβάλλοντος  

13ΥΔΡ-ΣΔ-Δ.01-04.10.2017

Δ.01

1:100,1:20

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ι. ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥHΣ

Οπλισμένο σκυρόδεμα: Φορέας C25/30

Αοπλο σκυρόδεμα:Εξομάλυνσης C12/15

Χάλυβας σκυροδέματος, γενικά: B500C

ΙΙ. ΦΟΡΤIΑ

Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.0 kΝ/m3

Ίδιο βάρος άοπλου σκυροδέματος 24.0 kΝ/m3

Ίδιο βάρος ασφαλτωστρώσεων 22.0 kΝ/m3

Ίδιο βάρος χάλυβα 78.5 kN/m3

Ίδιο βάρος γαιών 20.0 ΚΝ/m3

Ίδιο βάρος λυμάτων και λάσπης 10.5 ΚΝ/m3

Φορτίο κυκλοφορίας                  TS+UDL (EC1-2)

ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚH ΦOΡΤΙΣΗ

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Z1 (a=0.16)

Κατηγορία εδάφους A

Συντελεστής σπουδαιότητος γ=1.00 (II)

Δείκτης μετελαστικής συμπεριφοράς q=3.50

Συντελεστής εδάφους S = 1.00

Χαρακτηριστική περίοδος Τ Β 0.15

Χαρακτηριστική περίοδος Τ C 0.40

IV ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΕΔAΦΟΥΣ

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη

V ΕΠΙΚΑΛYΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Γενικά 40mm

Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος 50mm

VI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΟΤ EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 Ευρωκώδικας - Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων

Ευρωκώδικας 1, Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-1(έως 5) Μέρη 1-1,1-2,1-3,1-4 & 1-5

Ευρωκώδικας 2, Σχεδιασμός κατασκευών απο σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 Μέρος 1-1

Ευρωκώδικας 3, Σχεδιασμός κατασκευών απο χάλυβα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1(έως2) Μέρη 1-1 & 1-2

Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός σχεδιασμός

ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1 Μέρος 1

Ευρωκώδικας 8, Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 Μέρος 1

EAK/2000 και τροποποιήσεις έως και 2010

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ/2016)

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ/2008)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός

Για τον Ανάδοχο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Ι. ΚΑΙ Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Θ.ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός

"ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ" ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΚΔΟΣΗ

01 / 08 / 2014

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

Α.

Γ.

Β.
02 / 03 / 2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

ΖΗΝΩΝ ΧΩΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:..................................................................................................

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

27 / 09 / 2016

O Συντάξας

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

Δ. 04 / 10 / 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

08ΣΤ-ΣΔ-Σ.01-04.10.2017

Σ.01

1:25

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός
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352.73 

351.34

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1)

DN/OD 160mm

PP-B,SN8

PΕ 10atm

Φ90
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1) ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.A.1) 

ΣΤO Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100)

DN50

ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

DN/OD 160mm

PP-B,SN8

Α

Α'

Κ
Α
Τ
Α
Θ
Λ
ΙΠ
Τ
ΙΚ
Ο
Σ
 Α
ΓΩ
ΓΟ
Σ

PΕ 10atm

Φ90

DN/OD 200mm

PP-B,SN8

351.80 (h )

PΕ 10atm

Φ90

 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Α.1) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ0

0

349.93 (h )

1

350.62 (h )

2

350.99 (h  )

10

350.92 (h )

4

351.74 (h )

5

351.67 (h )

7

352.73 (h )

8

352.17 (h )

9

Οπλισμένο σκυρόδεμα φρεατίου C25/30

ΥΛΙΚΑ

2 Τετράγωνο κάλυμμα 1.00X1.00

1 Βαθμίδες επίσκεψης φρεατίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

DN50

63/90

από ελατό χυτοσίδηρο

(Ελάχιστη αντοχή 400kΝ)

Κάλυμμα φρεατίου επίσκεψης

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20)

DN/OD 160mm

PP-B,SN8

ΑΓΩΓΟΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1) ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Α.1) 

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20)

ΣΤO Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (Φ1) ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Α.1) 

ΣΤO Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ: 10.8 m3/h

Μανομετρικό: 22.00 m

Σ1

ΠΑΡΟΧΗ: 10.8 m3/h

Μανομετρικό: 22.00 m

ΠΑΡΟΧΗ: 10.8 m3/h

Μανομετρικό: 22.00 m

Α.Α.1

Άοπλο σκυρόδεμα βάσης C12/15

Σιδηρούς οπλισμός B500C

Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

Βαθμίδες επίσκεψης φρεατίου από μαλακό χυτοσίδηρο

Πατητή τσιμεντοκονία

πυθμένα: Φ10/20

τοιχεία: Φ10/20

Πατητή τσιμεντ
οκονία

Πατητή τσιμεντ
οκονία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός

Για τον Ανάδοχο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Ι. ΚΑΙ Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Θ.ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός

"ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ" ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΚΔΟΣΗ

01 / 08 / 2014

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

Α.

Γ.

Β.
02 / 03 / 2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

ΖΗΝΩΝ ΧΩΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:..................................................................................................

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

27 / 09 / 2016

O Συντάξας

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

Δ. 04 / 10 / 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός & 

Μηχ/κός Περιβάλλοντος  

1:100,1:20

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Δ.03

13ΥΔΡ-ΣΔ-Δ.03-04.10.2017
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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ι. ΥΛΙΚA ΚΑΤΑΣΚΕΥHΣ

Οπλισμένο σκυρόδεμα: Φορέας C25/30

Αοπλο σκυρόδεμα:Εξομάλυνσης C12/15

Χάλυβας σκυροδέματος, γενικά: B500C

ΙΙ. ΦΟΡΤIΑ

Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.0 kΝ/m3

Ίδιο βάρος άοπλου σκυροδέματος 24.0 kΝ/m3

Ίδιο βάρος ασφαλτωστρώσεων 22.0 kΝ/m3

Ίδιο βάρος χάλυβα 78.5 kN/m3

Ίδιο βάρος γαιών 20.0 ΚΝ/m3

Ίδιο βάρος λυμάτων και λάσπης 10.5 ΚΝ/m3

Φορτίο κυκλοφορίας                  TS+UDL (EC1-2)

ΙΙΙ. ΣΕΙΣΜΙΚH ΦOΡΤΙΣΗ

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Z1 (a=0.16)

Κατηγορία εδάφους A

Συντελεστής σπουδαιότητος γ=1.00 (II)

Δείκτης μετελαστικής συμπεριφοράς q=3.50

Συντελεστής εδάφους S = 1.00

Χαρακτηριστική περίοδος Τ Β 0.15

Χαρακτηριστική περίοδος Τ C 0.40

IV ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΕΔAΦΟΥΣ

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη

V ΕΠΙΚΑΛYΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Γενικά 40mm

Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος 50mm

VI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΟΤ EN 1990:2002/A1:2005/AC:2010 Ευρωκώδικας - Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων

Ευρωκώδικας 1, Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-1(έως 5) Μέρη 1-1,1-2,1-3,1-4 & 1-5

Ευρωκώδικας 2, Σχεδιασμός κατασκευών απο σκυρόδεμα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 Μέρος 1-1

Ευρωκώδικας 3, Σχεδιασμός κατασκευών απο χάλυβα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1(έως2) Μέρη 1-1 & 1-2

Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός σχεδιασμός

ΕΛΟΤ ΕΝ 1997-1 Μέρος 1

Ευρωκώδικας 8, Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 Μέρος 1

EAK/2000 και τροποποιήσεις έως και 2010

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ/2016)

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ/2008)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός

Για τον Ανάδοχο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Ι. ΚΑΙ Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Θ.ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός

"ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ" ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΚΔΟΣΗ

01 / 08 / 2014

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

Α.

Γ.

Β.
02 / 03 / 2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

ΖΗΝΩΝ ΧΩΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:..................................................................................................

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

27 / 09 / 2016

O Συντάξας

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

Δ. 04 / 10 / 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

1:25

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός

08ΣΤ-ΣΔ-Σ.03-04.10.2017
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ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ Ή ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

h
1

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

Άμμος

Άμμος

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής

H

ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

Σημείο τομής τσιμέντου

0
.
1

5

Σημείο τομής τσιμέντου

h
1

H

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

Στρώση τσιμέντου C20/25

Άμμος

Άμμος

Επίχωση με θραυστό υλικό

ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

Σημείο τομής ασφάλτου

0
.
0

5

Σημείο τομής ασφάλτου

h
1

0
.
1

5
0

.
3

0

D

H

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

0
.
1

5

Υλικό οδοστρωσίας

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Ασφαλτική προεπάλειψη

Άμμος

Άμμος

Επίχωση με θραυστό υλικό

λατομείου

0
.
0

5

Ασφαλτική στρώση βάσης

0
.
1

5
0

.
3

0

D

0
.
1

5
0

.
3

0

D

0
.
1

0

λατομείου

(ΝΑΥΔΡ 5.04) ή

ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Σημείο τομής ασφάλτου

0
.
0

5

Σημείο τομής ασφάλτου

h
1

L=1.36

0
.
1

5
0

.
3

0

D

D280

H

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

0
.
1

5

Ασφαλτική προεπάλειψη

0.30 0.20

Άμμος

Άμμος

Επίχωση με θραυστό υλικό

λατομείου

0
.
0

5

Ασφαλτική στρώση βάσης

0
.
1

5

ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

D280

0.30

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 25cm (ΝΑΥΔΡ 4.0.9.02)

ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

Σημείο τομής ασφάλτου

0
.
0

5

Σημείο τομής ασφάλτου

h
1

0
.
1

5
0

.
3

0

D

H

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

0
.
1

5

Υλικό οδοστρωσίας

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Ασφαλτική προεπάλειψη

Άμμος

Άμμος

Επίχωση με θραυστό υλικό

λατομείου

0
.
0

5

ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 20cm (ΝΑΥΔΡ 4.0.9.01)

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΩΣΗΣ 10cm

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΩΣΗΣ 5cm

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 

Σημείο τομής ασφάλτου

0
.
0

5

Σημείο τομής ασφάλτου

h
1

0
.
1

5
0

.
3

0

D

H

από πολυαιθυλένιο

Πλέγμα επισήμανσης

0
.
1

5

Υλικό οδοστρωσίας

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (πλάτος λωρίδας)

Ασφαλτική προεπάλειψη

Άμμος

Άμμος

Επίχωση με θραυστό υλικό

λατομείου

0
.
0

5

Ασφαλτική στρώση βάσης

0
.
1

5

ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 25cm (ΝΑΥΔΡ 4.0.9.02)

0
.
0

5

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Υλικό οδοστρωσίας

0
.
0

5

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (πλάτος λωρίδας)

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 25cm (ΝΑΥΔΡ 4.0.9.02)

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

B B B B

B

οπλισμός 2#Τ131

Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΓΚΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Πολιτικός Μηχ/κός

Για τον Ανάδοχο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Ι. ΚΑΙ Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Θ.ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός

"ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ" ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟIΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΕΚΔΟΣΗ

01 / 08 / 2014

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ :

Α.

Γ.

Β.
02 / 03 / 2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

ΖΗΝΩΝ ΧΩΡΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:..................................................................................................

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

27 / 09 / 2016

O Συντάξας

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

......../........./ 2017

ΠΥΛΑΙΑ

Δ. 04 / 10 / 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογράφος & Πολιτικός Μηχ/κός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 Πολιτικός Μηχ/κός

13ΥΔΡ-ΣΒ-ΤΣ.01-02.03.2016

ΤΣ.01

1:20

ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ

choris
Text Box
15 /  11

choris
Text Box
15 /  11

choris
Text Box
15 /  11

choris
Text Box
15 /  11

choris
Text Box
15 /  11

choris
Text Box
15 /  11



choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03



choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03



choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03

choris
Text Box
11 /  03


		2018-10-11T09:37:05+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




