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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ετήσια συντήρηση των κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων που λειτουργούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ∆ήµου µας. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις µε τα αντίστοιχα κλιµατιστικά µηχανήµατα φαίνονται αναλυτικά 
στο  επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που αφορά  τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αφορά τα ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 
Οι απαιτούµενες εργασίες για την ετήσια συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων είναι: 
• Καθαρισµός των εσωτερικών και εξωτερικών µηχανηµάτων  
• Χηµικός καθαρισµός και εργασίες απολύµανσης αυτών 
• Καθαρισµός των φίλτρων των εσωτερικών µονάδων 
• Έλεγχος και καθαρισµός των αποχετεύσεων των µηχανηµάτων 
• Έλεγχος των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα 
• Έλεγχος σύσφιξης καλωδίων παροχής και αυτοµατισµού 
• Μέτρηση και ρύθµιση των πιέσεων λειτουργίας των µηχανηµάτων 
• Μέτρηση και ρύθµιση των θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου του αέρα στα εσωτερικά 

και εξωτερικά µηχανήµατα 
• Γενικός έλεγχος των µηχανηµάτων 
• Καθαρισµός των στοµίων 
• Καθαρισµός των ανεµιστήρων εξαερισµού 

 
Η εγκατάσταση νέου κλιµατιστικού περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
τοποθέτηση και σωστή λειτουργία του κλιµατιστικού συµπεριλαµβανοµένου των υλικών 
συνδέσεως. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει:  

• προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής βάσης της εξωτερικής µονάδος 
• προµήθεια και τοποθέτηση χαλκοσωλήνα έως 10µ 
• προµήθεια υλικών και εγκατάσταση ηλεκτρολογικής σύνδεσης έως 10µ 
• προµήθεια και τοποθέτηση σπιράλ αποχέτευσης έως 10µ 
• µέτρηση και ρύθµιση των πιέσεων λειτουργίας  
• µέτρηση και ρύθµιση των θερµοκρασιών εισόδου και εξόδου του αέρα  
• γενικός έλεγχος 
• διάνοιξη οπών σε οπτοπλινθοδοµή για διέλευση σωλήνων και σφράγισµα κενού µε 

κατάλληλο υλικό (στοκάρισµα)  



 

λοιπά µικρουλικά συνδέσεων.  
 
Η εργασία απεγκατάστασης και εγκατάστασης κλιµατιστικού σε νέα θέση κλιµατιστικού   τύπου 
ντουλάπας περιλαµβάνει επιπλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον την δαπάνη:  

• απεγκατάσταση του κλιµατιστικού µετά προσοχής  

• σφράγισµα κενών µε κατάλληλο υλικό (στοκάρισµα)  
 

Σε περίπτωση επίσκεψης λόγω βλάβης του µηχανήµατος και αντικατάστασης εξαρτηµάτων 
η εργασία δεν χρεώνεται και περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του συντηρητή. ∆εν αποτελούν 
υποχρέωση του συντηρητή η δαπάνη αναλώσιµων εξαρτηµάτων που θα αντικατασταθούν 
λόγω φθοράς ή κακής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση όµως, όλες οι φθορές που οφείλονται σε 
κακή συντήρηση ή αµέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται από τον ίδιο 
συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων που τυχόν θα 
απαιτηθούν. 

 

Όλες οι εργασίες ελέγχου, καθαρισµού και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα 
γίνονται δύο φορές το χρόνο πριν από την έναρξη της θερινής και χειµερινής περιόδου 
αντίστοιχα. Οι εργασίες απολύµανσης θα γίνονται µία φορά το χρόνο. 

 

 

Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

• Του Π.∆. 28/80 

• Του Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7336.304 του 
προϋπολογισµού 2013 του ∆ήµου µε τίτλο «Ετήσια Συντήρηση Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων». 
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