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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την περιοδική συντήρηση και πιστοποίηση των 
ανελκυστήρων που λειτουργούν στην ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαίας του ∆ήµου Πυλαίας – 
Χορτιάτη και συγκεκριµένα στο πρώην ∆ηµαρχείο Πυλαίας, στην οδό Κ. Παλαιολόγου 1 
και στο κτίριο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, στην οδό Φιλίππου 52. 

 
Η συντήρηση των ανελκυστήρων περιλαµβάνει την αποστολή πιστοποιηµένου 

συντηρητή σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τον έλεγχο της καλής κατάστασης όλων των 
εξαρτηµάτων των ανελκυστήρων και την τακτική συντήρηση αυτών. Στις εργασίες 
συµπεριλαµβάνεται η αποστολή τεχνίτη για την αποκατάσταση βλαβών λειτουργίας, η 
οποία θα γίνεται το ταχύτερο δυνατό από την αναγγελία της βλάβης για όλες τις ώρες και 
ηµέρες λειτουργίας τους. 

 
Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων αφορά έλεγχο τους παρακάτω ανελκυστήρες:   
• Ανελκ. Ι ∆ηµαρχείου: Ανελκυστήρας 5 στάσεων (5 πόρτες) στο κτίριο Ι του 

∆ηµαρχείου 
• Ανελκ. ΙΙ ∆ηµαρχείου: Ανελκυστήρας 7 στάσεων (7 πόρτες) στο κτίριο ΙΙ του 

∆ηµαρχείου 
• Ανελκ. ∆ΤΥ: Ανελκυστήρας 4 στάσεων (4 πόρτες) στο κτίριο της ∆.Τ.Υ. 
Η ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας πιστοποίησης προκύπτει από τις διατάξεις της υπ. 

αριθµ. Φ.Α./9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης και 
συγκεκριµένα της παρ. 1 του άρθρου 10 σύµφωνα µε την οποία είναι υποχρεωτική η ετήσια 
αξιολόγηση συµµόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων-κατά την έννοια της υπ’ αριθµ. 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης - από 
αναγνωρισµένους φορείς. Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα γίνει µε µέριµνα του 
αναδόχου της παρούσης εργασίας.   

 
Οι εργασίες συντήρησης και  πιστοποίησης θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
1. Την  παρ. 1  του  άρθ. 273  του  Ν.3463/2006, σύµφωνα µε το οποίο οι εργασίες 

διενεργούνται  µε το Π.∆. 28/80. 
2. Την παρ. 4 του  άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε µε τη παρ. 3 

του  άρθ.22 του Ν. 3536/2007.  
3. Του Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
4. Φ.Α./9.2/οικ.28425 , ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 
 
 



 2

Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7336.303 του 
προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου µε τίτλο «Συντήρηση Ανελκυστήρων 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαίας.». 
 
  
2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
2.1 Συντήρηση Ανελκυστήρων 
 

Η συντήρηση περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες εργασίες για την οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων του πρώην ∆ηµαρχείου Πυλαίας και του 
κτιρίου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 
Φ.Α./9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την απαιτούµενη άδεια συνεργείου συντήρησης 
ανελκυστήρων από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, 
να έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρησης που τηρεί η ∆ιεύθυνση αυτή και να 
διαθέτει τα κατάλληλα όργανα µέσα και προσωπικό.   

Ο συντηρητής οφείλει σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί να 
διενεργεί, χωρίς καµία ειδοποίηση ή υπενθύµιση από το ∆ήµο Πυλαίας -Χορτιάτη, 
λεπτοµερή έλεγχο και επιθεώρηση όλων των µερών των ανελκυστήρων. ∆ύο (2) φορές το 
µήνα υποχρεώνεται να διενεργεί ριζική επιθεώρηση, ρύθµιση, καθαρισµό και λίπανση των 
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων των ανελκυστήρων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό 
αρχικού ελέγχου του κάθε ανελκυστήρα και εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το 
χρόνο εγκατάστασής του, συµπληρωµένες µε τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αφορούν τη βελτίωση του 
επιπέδου ασφάλειας των υφιστάµενων ανελκυστήρων. Ενδεικτικά, στην περιοδική 
συντήρηση περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 

• Επιθεώρηση τοιχωµάτων, οροφής, πυθµένα, φρεατίων 
• Επιθεώρηση ευθυντηρίων ράβδων 
• Επιθεώρηση εύκαµπτου καλωδίου (µανούβρα) και κουτιών σύνδεσης 
• Επιθεώρηση και καθαρισµός διακοπτών ασφαλείας και προµανδάλωσης του 

φρέατος 
• Επιθεώρηση και έλεγχος συσκευής αρπάγης 
• Επιθεώρηση και έλεγχος διακοπτών τέρµατος διαδροµής και δαπέδου θαλάµου 
• Επιθεώρηση σηµείων πρόσδεσης συρµατόσχοινου στο θάλαµο και στο έµβολο 
• Επιθεώρηση συρµατόσχοινων και έλεγχος κοµµένων συρµατιδίων σε όλο το 

µήκος τους 
• Λίπανση όλων του κινούµενων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα 
• Έλεγχος λειτουργίας σήµατος κινδύνου 
• Έλεγχος και συµπλήρωση υδραυλικού ελαίου στην µονάδα ισχύος (δεξαµενή) 
• Ωµοµέτρηση όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων για έλεγχο τυχόν διαρροών 
• Έλεγχος και καθαρισµός επαφών πηνίων ορόφων και διακοπτών ανόδου – 

καθόδου 
• Έλεγχος του συνόλου των βαλβίδων ελέγχου (ρυθµιστές ταχύτητας, βαλβίδα 

ασφαλείας, κ.λ.π.) 
• Έλεγχος καλής λειτουργίας πηνίου διαφυγής τάσης 
• Έλεγχος ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωµάτων 
• Έλεγχος λειτουργίας φωτισµού του θαλάµου, µηχανοστασίου και φρέατος 
• Έλεγχος διακοπτών και οµαλής λειτουργίας αυτόµατων θυρών θαλάµου και 

φρέατος 
• Έλεγχος συσσωρευτών κουδουνιών ασφαλείας 
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• Ανάρτηση πινακίδων σε όλες τις πόρτες µε την επιγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ !!! 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» τόσο κατά τη διάρκεια της 
συντήρησης όσο και σε κάθε περίπτωση βλάβης ή µη οµαλής λειτουργίας. 

 
καθώς και κάθε επιπλέον απαραίτητη εργασία για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
των ανελκυστήρων. 
 

Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά το ∆ήµο Πυλαίας-Χορτιάτη για 
τα τυχόν ανταλλακτικά ή µέρη των ανελκυστήρων που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω 
φθοράς η βλάβης. ∆εν αποτελούν υποχρέωση του συντηρητή η δαπάνη αναλώσιµων 
εξαρτηµάτων που θα αντικατασταθούν λόγω φθοράς ή κακής χρήσης (π.χ. παπουτσάκια 
ολίσθησης, συρµατόσχοινα, ράουλα θυρών, προσκρουστήρες θυρών, επαφές θυρών, 
µανδάλωση, κοµβιοδόχοι, λάδι αντλίας, διακόπτες φρεατίου). Σε κάθε περίπτωση όµως, 
όλες οι φθορές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αµέλεια του συντηρητή θα 
αποκαθίστανται από τον ίδιο συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν δαπάνης 
ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων που τυχόν θα απαιτηθούν. 

Ο συντηρητής, σύµφωνα µε το Β.∆. 890/31-02-68 «Περί κατασκευής και λειτουργίας 
ανελκυστήρων» και την οδηγία 95/16/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΥΑ 32803 ΦΕΚ 
815/Β/11-9-1997 «Περί ασφάλειας και υγείας στο σχεδιασµό και την κατασκευή των 
ανελκυστήρων και των εξαρτηµάτων τους»,  φέρει την όλη ευθύνη για την σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς καλή λειτουργία των ανελκυστήρων. 

Σε κάθε περίπτωση διακοπής ή γενικά ανωµαλίας της λειτουργίας των ανελκυστήρων 
ο συντηρητής οφείλει κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από το ∆ήµο Πυλαίας - Χορτιάτη 
να προσέλθει άµεσα ή το αργότερο εντός 24 ωρών για την αποκατάσταση της οµαλής 
λειτουργίας. 

Σε κάθε τακτική ή έκτακτη συντήρηση ή επισκευή των ανελκυστήρων, που θα οριστεί 
επί µέρους, ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα τον υπεύθυνο του ∆. Πυλαίας - 
Χορτιάτη πριν από την έναρξη των εργασιών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη 
δοκιµή καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

Για κάθε ανελκυστήρα θα τηρείται και θα φυλάσσεται στο χώρο του µηχανοστασίου µε 
ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο στο οποίο θα σηµειώνονται από τον συντηρητή οι 
εκτελεσθείσες εργασίες κάθε µορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές 
λειτουργίας και θα προσυπογράφονται από τον υπεύθυνο του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη. 
Στο βιβλίο αυτό θα σηµειώνονται επιπλέον από τον συντηρητή οι τυχόν απαραίτητες 
επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσης. 

Ο συντηρητής, σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας, συντήρησης ή επισκευής των ανελκυστήρων και θα οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται 
απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζηµιώσει τον ή τους παθόντες για 
κάθε βλάβη σωµατική ή άλλη που θα προξενηθεί από το ατύχηµα. 

Για το λόγο αυτό ο συντηρητής υποχρεώνεται µε την έναρξη της Σύµβασης 
συντήρησης να ασφαλίσει όλο το απασχολούµενο απ’ αυτόν για τη συντήρηση τεχνικό 
προσωπικό. Η ασφάλιση του προσωπικού θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος 
της Σύµβασης που θα υπογραφεί, για αστική ευθύνη έναντι µεµονωµένου ή οµαδικού 
ατυχήµατος και για ανώτατα όρια ευθύνης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόµου. 

 
2.2 Πιστοποίηση Ανελκυστήρων 
   

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούµενων από 
τον νόµο προδιαγραφών ασφαλείας. Βάσει της νοµοθεσίας (ΚΥΑ 2604/Β/2008), όλοι οι 
εγκαταστηµένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι.  

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 της παραπάνω ΚΥΑ, οι έλεγχοι και οι δοκιµές 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των 
ανελκυστήρων από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί 
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ορίζονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 2604/Β/2008 . Περιλαµβάνουν όλες τις δοκιµές και τους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί 
προβλέπονται κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιµαστικών 
βαρών, και για ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους, σε κτίρια και εγκαταστάσεις που 
εξυπηρετούν ευρύ κοινό επαναλαµβάνονται κάθε έτος. Τα χρονικά διαστήµατα µεταξύ 2 
διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται µε έναρξη την ηµεροµηνία έκδοσης 
του προηγούµενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παραπάνω ΚΥΑ, οι αναγνωρισµένοι / κοινοποιηµένοι 
φορείς για την αξιολόγηση συµµόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την 
έννοια της υπ’ αριθµ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής 
απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται 
στα παραρτήµατα της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 2604/Β/2008 .  

Οι αναγνωρισµένοι / κοινοποιηµένοι φορείς που είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση της 
πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 
καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

Ο ανάδοχος συντηρητής των ανελκυστήρων υποχρεούται να αναθέσει σε 
αναγνωρισµένο φορέα την πιστοποίηση των ανελκυστήρων και να γνωστοποιήσει στον 
υπεύθυνο του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη τους φορείς ελέγχου ούτως ώστε να επιλεγεί 
από τον ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη ο φορέας της προτίµησης του.  

Ο παλιός φορέας, εφόσον αντικατασταθεί, υποχρεούται να χορηγήσει πλήρες 
αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που διατηρεί, µε το σύνολο των στοιχείων που 
έχει (σχεδιαγραµµάτων, οικοδοµικής άδειας, µελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών χρήσης, 
συντήρησης, ελέγχου) στον υπεύθυνο του ∆ήµου Πυλαία – Χορτιάτη, που θα τα 
παραδώσει µε την σειρά του στον νέο φορέα ελέγχου. Ο παλιός φορέας δύναται να τηρεί 
στο αρχείο του αντίγραφο του φακέλου ανελκυστήρα που υποχρεούται να επιδεικνύει 
οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρµόδιους φορείς εποπτείας και ελέγχου αγοράς.  

Τέλος, ο αρµόδιος συντηρητής υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο 
του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη τρεις (3) µήνες πριν την λήξη της προθεσµίας, για την 
διενέργεια του περιοδικού ελέγχου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 και την παρ.1 
του άρθρου 15 της ΚΥΑ 2604/Β/2008. 

 

3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών, σε µηνιαία βάση προϋπολογίζεται, σύµφωνα 

µε έρευνα αγοράς, αναλυτικά σε: 
• Ανελκ. Ι πρώην ∆ηµαρχείου Πυλαίας: Ανελκυστήρας 5 στάσεων (5 πόρτες) στο 

κτίριο Ι του ∆ηµαρχείου 
• Ανελκ. ΙΙ πρώην ∆ηµαρχείου Πυλαίας: Ανελκυστήρας 7 στάσεων (7 πόρτες) στο 

κτίριο ΙΙ του ∆ηµαρχείου 
• Ανελκ. ∆ΤΥ: Ανελκυστήρας 4 στάσεων (4 πόρτες) στο κτίριο της ∆.Τ.Υ. 

 
 

 Ανελκ. Α 
∆ηµαρχείου 
5 στάσεων 

Ανελκ. Β 
∆ηµαρχείου 
7 στάσεων 

Ανελκ. 
∆ΤΥ 

4 στάσεων 
∆απάνη µηνιαίας συντήρησης 64,00 82,00 64,00 
Προσαύξηση 20% λόγω αυτόµ. πόρτας θαλάµου 13,00 16,50 13,00 
Προσαύξηση 20% λόγω αυτόµ. πόρτας 
εξωτερικής 

13,00 16,50 13,00 

ΣΥΝΟΛΟ 90,00 115,00 90,00 
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Εποµένως, η ετήσια δαπάνη συντήρησης και πιστοποίησης των παραπάνω 
ανελκυστήρων, για την οποία δεν θα καταβληθεί αναθεώρηση, προϋπολογίζεται ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Μηνιαία ∆απάνη Συντήρησης 
Ανελκ. Ι ∆ηµαρχείου 5 στάσεων 12 Μήνας 90,00 1080,00 

2 Μηνιαία ∆απάνη Συντήρησης 
Ανελκ. ΙΙ ∆ηµαρχείου 7 στάσεων 12 Μήνας 115,00 1380,00 

3 Μηνιαία ∆απάνη Συντήρησης 
Ανελκ.∆ΤΥ 4 στάσεων 12 Μήνας 90,00 1080,00 

4 
Περιοδική Πιστοποίηση 
Ανελκυστήρα 

3 Τεµ.         195,00         585,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.125,00 € 

   Φ.Π.Α. 23% 948,75 € 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.073,75 € 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,25 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.075,00 € 

 
 
 
 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ   ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
 

Πυλαία,  19 -3-2013 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η/Μ 
ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Τ.Υ. 

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ  
Μηχανολόγος  Μηχανικός T.E. 

ΣΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 


